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ETC) DEVERAO SER INTERLIGADOS A MALHA DE ATERRAMENTO.

1 — A INSTALAGAO E OS MATERIAIS UTILIZADOS, DEVEM ATENDER PLENAMENTE A NBR 5419 DA ABNT.

2 — A MALHA DE ATERRAMENTO EM CABO DE COBRE 50mm? SERA CONECTADA A HASTE COBREADA ATRAVES
DE SOLDA EXOTERMICA. A MALHA DEVERA TER PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,5M.

3 — TODOS OS ELEMENTOS METALICOS EXISTENTES ACIMA DAS COBERTURAS (TUBULAGOES, CALHAS, RUFOS,
ESCADAS, ALGAPOES, GUARDA CORPO, ETC...) DEVERAO SER ELETRICAMENTE LIGADOS AOS CONDUTORES DO
SPDA, PARA GARANTIR A SUA EQUIPOTENCIALIZAGAQ.

4 — TODAS AS MASSAS METALICAS (CORRIMAO, ESCADAS, PORTOES, CERCAS, TRILHOS, TRANSFORMADORES,

5 — OS CONDUTORES DE EQUIPOTENCIALIZAGAO SERAO EM COBRE ISOLADO 16mm2. ENTERRADO SERAO EM
CORDOLAHA DE AGO 70mm2.

8 — NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO—ELETRONICOS.

9 — A INSTALAGAO DO SPDA DEVERA SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, REGISTRADA NO

CREA—MG, A QUAL DEVERA EMITIR RELATORIO TECNICO DA INSTALAGAO E ANOTAGAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA (ART).

ATMOSFERICAS,

10 — ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA.

11 — O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS

PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.

PLANTA CHAVE

ABNT.

A MALHA DE ATERRAMENTO EM CORDOALHA DE AGO 70mm? SERA CONECTADA A HASTE

Notas
A INSTALAGAO E OS MATERIAIS UTILIZADOS, DEVEM ATENDER PLENAMENTE A NBR 5419 DA

COBREADA ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA. A MALHA DEVERA TER PROFUNDIDADE MINIMA

DE 0O,5M.

TODOS OS ELEMENTOS METALICOS EXISTENTES ACIMA DAS COBERTURAS (TUBULAGOES,
CALHAS, RUFOS, ESCADAS, ALGAPOES, GUARDA CORPO, ETC...) DEVERAO SER
ELETRICAMENTE LIGADOS AOS CONDUTORES DO SPDA, PARA GARANTIR A SUA

EQUIPOTENCIALIZAGAQ.

TODAS AS MASSAS METALICAS (CORRIMAO, ESCADAS, PORTOES, CERCAS, TRILHOS,
TRANSFORMADORES, ETC) DEVERAO SER INTERLIGADOS A MALHA DE ATERRAMENTO.

OS CONDUTORES DE EQUIPOTENCIALIZAGAO SERAO EM COBRE ISOLADO 16mm2. ENTERRADO
SERAO EM CORDOLAHA DE AGO 70mm?2.

NAO £ FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO—ELETRONICOS.

A INSTALAGAO DO SPDA DEVERA SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA,
REGISTRADA NO CREA—MG, A QUAL DEVERA EMITIR RELATORIO TECNICO DA INSTALAGAO E
ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART).

PROJETISTA.

DESGARGAS ATMOSFERICAS,
PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.

10 — ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO

11 — O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA E SEMPRE QUE ATINGIDO POR
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SEM ESCALA

SPDA — Aterramento

Barramento de equipotencializagdo

9 terminais

Caixa de inspegdo

PVC — ¢300x300mm

Haste de aterramento — cobreada

3/4” x 2,40m

SPDA — Condutores

Cordoalha de ago

50mm? de acordo com NBR 5419

Cordoalha de ago

70mm?2de acordo com a NBR 5419

Barra chata em aluminio — com furos

7/8" x 1/8”

33 m

50 m

15 p¢

SPDA — Captor

Terminal Aéreo

600 mm — Barra chata de aluminio

Fixador para Barra Chata de Aluminio

8 p¢
26 p¢

BEP Barramento de equipotencializagdo — 9 terminais 210x210x90mm Metdlica
H=2,40 Haste de aterramento — cobreada — 3/4" x 2,40m
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CONTRATADA: CONTRATO N°
VIAVOZ EIRELI RT: PROU.:
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‘:\ PROJ.:
Vlavoz REG. CREA:
ASS.:
CONTRATANTE:
©.  SAAE PASSOS
PROGRAMA:

MUNICIPIO /AREA:

PASSOS / SEDE MUNICIPAL

TiTuLo: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

ELEVATORIA DE AGUA BRUTA — BOOSTER
CASA DE BOMBAS

PROJETO SPDA — CAPTAGAO E ATERRAMENTO
BOOSTER

DATA: JUNHO/2022 ESCALA: 150

ARQUIVO:
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1 - A INSTALAÇÃO E OS MATERIAIS UTILIZADOS, DEVEM ATENDER PLENAMENTE A NBR 5419 DA ABNT. 2 - A MALHA DE ATERRAMENTO EM CABO DE COBRE 50mm² SERÁ CONECTADA A HASTE COBREADA ATRAVÉS DE SOLDA EXOTÉRMICA. A MALHA DEVERÁ TER PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,5M. 3 - TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS EXISTENTES ACIMA DAS COBERTURAS (TUBULAÇÔES, CALHAS, RUFOS, ESCADAS, ALÇAPÕES, GUARDA CORPO, ETC...) DEVERÃO SER ELETRICAMENTE LIGADOS AOS CONDUTORES DO SPDA, PARA GARANTIR A SUA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO. 4 - TODAS AS MASSAS METÁLICAS (CORRIMÃO, ESCADAS, PORTÕES, CERCAS, TRILHOS, TRANSFORMADORES, ETC) DEVERÃO SER INTERLIGADOS A MALHA DE ATERRAMENTO.  5 - OS CONDUTORES DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO SERÃO EM COBRE ISOLADO 16mm2. ENTERRADO SERÃO EM  CORDOLAHA DE AÇO 70mm2. 8 - NÃO É FUNÇÃO DO SPDA A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS. 9 - A INSTALAÇÃO DO SPDA DEVERÁ SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, REGISTRADA NO CREA-MG, A QUAL DEVERÁ EMITIR RELATÓRIO TÉCNICO DA INSTALAÇÃO E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). 10 - ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA.  11 - O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS ATMOSFÉRICAS,  PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIËNCIA  DO SPDA.
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