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NOTAS :

1 — DIMENSOES EM CENTIMETROS, DIAMETROS EM MILIMETROS, ELEVACOES EM

METROS, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.

2 — PARA DETALHAMENTO DAS PECAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,

INCLUSIVE DETALHES DE FUNDAQAO, DEVERAO SER CONSULTADOS PROJETOS

EXECUTIVOS COMPLETOS.

3 — TODAS AS PAREDES, TANQUES E ESTRUTURAS EM CONCRETO EM CONTATO

COM A AGUA DEVERAO SOFRER IMPERMEABILIZAGAO COM PRODUTOS

ESPECIFICOS COM RESISTENCIA A PRODUTOS QUIMICOS DE TRATAMENTO DE

AGUA E INCLUSIVE PRESSAO NEGATIVA E POSITIVA.

4 — PARA DETALHES DE AUTOMAQAO, AUTOMAT|ZA(;AO E CONTROLES

ESPECIFICOS, VER DETALHAMENTOS DE PROJETOS ELETRICOS.

5 — TODAS AS CONEXOQOES, JUNTAS ELASTICAS, FLANGEADAS E JUNTAS

SOLDADAS, DEVERAO SER ANCORADOS COM BLOCOS DE CONCRETO OU

ANCORAGEM ESPECIFICA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO.

6 — PARA DETALHE DAS ESTRUTURAS METALICAS E SUPORTES DIVERSOS, VER

PROJETO EXECUTIVO COMPLETO.

7 — OS COMPONENTES METALICOS DESTA UNIDADE QUE NAO FOREM EM

INOX /ALUMINIO, DEVERAO TER SUA SUPERFICIE PREPARADA COM:

— LIMPEZA: JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL QUASE BRANCO (GRAU SIS SA
2 3

— PRIMER: UMA (1) DEMAO (180micra DE ESPESSURA) C/ TINTA DE FUNDO
SINTETICO OXIDO DE ZINCO, SECAGEM RAPIDA:

— ACABAMENTO: DUAS DEMAOS (180micra CADA) C/ TINTA A BASE DE
EPOXI, COR AMARELO.

REV DESCRIGAO DATA EXEC. VERIF. | APROV.
CONTRATADA: CONTRATO N°
VIAVOZ EIRELI RT: PROJ.:
SINVAL LADEIRA
REG. CREA: 28.495DMG REG. CREA:
ASS.: ASS.:
'.\ PROV.:
ASS.:
CONTRATANTE:
& SAAEPASSOS
PROGRAMA:
MUNICIPIO/AREA:
PASSOS / SEDE MUNICIPAL
TITULO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA — AAB-03
TANQUE DE SUCCAO EM ACO CARBONO — 80m’
PLANTAS, CORTES E RELAGAO DE MATERIAL
DATA: DEZEMBRO/2024 ESCALA: INDICADA PRANCHA:
ARQUIVO:
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