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LISTA DE MATERIAL
[TEM DESCRIGCAO DIAM. | UNID. | QUANTIDADE
01 | CURVA 90° FLANGEADA PN10 400 P 03
02 |TUBO FLANGEADO PN10  L=1,25m 400 pe 01
03 | TE FLANGEADO PN10 400x200 pe 01
04 |REDUGAO CONCENTRICA FLANGEADA PN10 200x150 pg 01
05 | VAL. BORBOLETA FLANGEADA COM VOLANTE PN10 | 150 PS 01
06 |VENTOSA TRIPLICE FUNCAO PN10 150 pS 01
07 | CURVA 90° FLANGEADA PN10 400 Pg 01
08 | TUBO FLANGE E PONTA PN10 _ L=5,80m 400 pS 01
09 | CURVA 90° FLANGEADA PN10 200 P 09
10 | TUBO FLANGEADO PN10  L=0,15m 200 Pg 04
11| CURVA 90° COM BOLSAS JGS 350 pS 01
12 | TUBO FLANGE E PONTA PN10  L=1,25m 350 P 01
13 | REGISTRO DE GAVETA FLANGEADO EURO 23 PN10 200 PG 01
14 | CURVA 90° FLANGEADA PN10 400 PS 01
ACESSORIOS
S/N | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES PN10 350 P 04
S/N | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES PN10 400 PG 11
S/N | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES PN10 200 PG 16
S/N | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES PN10 150 pg 02
S/N | PARAFUSO EM AGCO GALVANIZADO A FOGO(20x90) - P 128
S/N  PARAFUSO EM AGO GALVANIZADO A FOGO(24x100) - P 172

NOTAS:

1 — DIMENSOES EM CENTIMETROS, DIAMETROS EM MILIMETROS, ELEVAGOES EM

METROS, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.
2 — TODAS AS CONEXOES JUNTAS ELASTICA, FLANGEADAS E OU SOLDAVEIS DEVERAO
ESTAR ANCORADAS CONTRAS AS PAREDES, COM BLOCOS D ANCORAGEM EM CONCRETO
OU DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO.

TANQUE DE TRANSIGAO
PLANTAS, CORTES E RM

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
SISTEMA DE ADUGCAO DE AGUA BRUTA—TANQUE DE TRANSICAO

REV DESCRIGAO DATA EXEC. VERIF. | APROV.
CONTRATADA: CONTRATO N
VIAVOZ EIRELI PROJ.:
SINVAL LADEIRA
REG. CREA: 28.498 /D—MG REG. CREA:
ASS.: ASS.:
a PROJ.:
Viavoz i
ASS.:
CONTRATANTE:
SAAE PASSOS
PROGRAMA:
MUNICIPIO /AREA:
PASSOS / SEDE MUNICIPAL
TITULO:

DATA:

DEZEMBRO /2024

ESCALAINDICADA

ARQUIVO:

PRANCHA:
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