NOTAS :

1— MEDIDAS EM METROS, COTAS ALTIMETRICAS EM METROS, DIAMETROS EM  MILIMETROS,
EXCETO ONDE INDICADO.

2— AS COORDENADAS ESTAO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODESICO BRASILEIRO,
SIRGAS 2000, MERIDIANO CENTRAL 45°W.

3 — AZIMUTES E DISTANCIAS CALCULADOS NO PLANO DE PROJEGAO UTM.

8 — TODAS AS CONEXOES JUNTAS ELASTICA, FLANGEADAS E OU SOLDAVEIS DEVERAO
ESTAR ANCORADAS CONTRAS AS PAREDES, COM BLOCOS D ANCORAGEM EM CONCRETO OU
DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO.

ADUTORA DE AGUA BRUTA 04
PROJETADA

FOFO DN350 g . ARRANJO GERAL
L=1859,80m

RELACAO DE MATERIAIS — ADUTORA DE AGUA BRUTA AAB-04 v
ITEM | MAT. PN DN dn DESCRIGAQ COI\(/Ier)?IM. QUANT.
TANQUE DE TRANSICAO / BOOSTER
01 FoFo - 350 — |TUBO FoFo K7 PONTA E BOLSA JGS 1.859,80 -
02 FoFo - 350 — [CURVA 11* FoFo COM BOLSA JGS - 02
03 FoFo - 350 — [CURVA 22° FoFo COM BOLSA JGS - 01
gmgd gﬁﬁt:g:g :;s 04 FoFo - 350 — [CURVA 45° FoFo COM BOLSA JGS _ 05
max = s
SA:T[?;:S'?:) Iﬁo y 05 FoFo - 350 — |CURVA 90° FoFo COM BOLSA JGS _ 06
A = s

1 — MATERIAL DE TUBOS E CONEXOES, QUANDO NAO INDICADO: FERRO FUNDIDO CONFORME ABNT NBR 7663 (ISO 2531);

2 — FLANGES CONFORME ABNT NBR 7675 (ISO 2531), PN10;

3 — CLASSE DE PRESSAO DE TUBOS E CONEXOES: PN10 (EXCETO QUANDO INDICADO)

4 — SE TRATANDO DE ADAPTAGAO A PONTO EXISTENTE OS COMPRIMENTOS DEVERAO SER CONFIRMADOS NO LOCAL DA OBRA.
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PLANTA DE SITUAGAO ADUTORA DE AGUA TRATADA PROJETADO BT NS
ESC. 1:2.000 MARCOS TOPOGRAFICOS:
ESTACAO DE_TRATAMENTO DE AGUA ANTONIO PORTO M—=001 M—004
— EXISTENTE LISTA DE COORDENADAS DE DESCARGAS E N:7714455.532 N:7709700.887
Qméd ATUAL=220 I/s _ _ : . .
e e e VENTOSAS — TRECHO AAB—04 gé; ES;@SZSE 485 gé; EL3;§>§9725553
Qméd PROJ. (COM RECIRCULAGAO DA UTR)=396 I/s ESTACA ITEM COORDENADAS : : : :
Qmax PROJ. (COM RECIRCULAGAO DA UTR)=440 I/s N(Y) = 7706490.42
AAB—-04 23+18,00m|VENTOSA (1) M—-002 M-007
814 — E(X) = 333515.10 A N:7714128.643 A N:7705568.024
N(Y) = 7706393.78 E:339632.861 E:333249.468
30+4+0,00m |DESCARGA E(X) — 33352098 EL.684.09 EL.807.21
812 —
78+16,50m|VENTOSA N(Y) = 7705654.10
E(X) = 333333.11
810 LEGENDA:
808 ] ”-(L\Vl—_bbA bu KUU V|A M 7_UDU RESERVATORIOS EXISTENTES
/VE? DETALHAMENTO BSPECIFICO
806 DA TRAVESSIA
l—  J =
— ™~ —1= 1 -
— e LEGENDA RAP CILINDRICO
804 — f TF=0 — P
/ \ PN 1 T - - —1 - *PARA AS AREAS DAS ETA'S
802 — ~ T ~— _— | ]
— L . 4
| N = T EE T [ ——
800 — ‘ _ /_ = | —
| A > AABL PROJETADA ,
\ P FOFO DN350 |:| AREA PROJETADA
/
// =
796 — ANIVEL {DO TFRRENQ | [l UNIDADES PROJETADAS DO SISTEMA Il UNIDADES EXISTENTES DO SISTEMA
794 }f e A ESTAGAO ELEVATGRIA PROJETADA gl ESTAGAO ELEVATORIA EXISTENTE
A 7
/ d
792 = k DISPOSITIVOS DE DESCARGA E VENTOSA PROJETADOS
| |
790 — - el RIO / CORREGO
. L1 = ENERGIA/COMUNICAGAO
|+ = —  TRECHO RODOVIA
. — | —° — . — . — FAIXA DE DOMINIO (25 METROS DO EIXO DA VIA)
= = s == LINHA DE ADUGAO DE AGUA PROJETADA — AAB—1A
784 = = = = m |INHA DE ADUGAO DE AGUA PROJETADA — AAB—02
gy - = = mm m=m LINHA DE ADUGAO DE AGUA PROJETADA — AAB—03
= mm mm = m LINHA DE ADUGAO DE AGUA PROJETADA — AAB—04
24 e B e B B D T S R S e I e e s A T [ LINHA DE ADUCAO DE AGUA EXISTENTE
778 —
776 —
REV DESCRIGAO DATA EXEC. | VERIF. | APROV.
CONTRATADA: CONTRATO N
774 VIAVOZ EIRELI RT: PROU:
SINVAL LADEIRA
772 ] REG. CREA: 28.498/D-MG REG. CREA:
ASS.: ASS.:
770 — ;\ PROJ.:
viavoz
768 Ass.:
66 CONTRATANTE:
©.  SAAE PASSOS
ESTAQUEAMENTO | 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8 81 82 83 8 8 8 8 8 8 90 91 92 92 PROGRAMA:
-~ © — Te) o [0)] n — | N v 0] mn e o0 [Te] - 00 < — v 0] N o — > Te} o [0)] — |00 < - N~ M (o)) [Te} - N
COTAS om S 2R RIS 85 8 ¥ 2§ SR B8R S5 €8 3 22 A of IR Ry BT KL oy I2 ¥I3 B8 8 =8 Y5 2B B¢ 88 I LN 38 MUNICIPIO,/AREA:
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SISTEMA DE ADU(;AO DE AGUA BRUTA—AAB—04
AAB 4—BOOSTER—ETA ANTONIO PORTO IMPLANTA(;)AO DO SISTEMA PROJETADO—AAB4
MATERIAL/DN PROJETADO— DN350 FoFo — K7 PLANTA E PERFIL DA ADUTORA PROJETADA
L = 1.859,80 m DATA: ESCALA: , PRANCHA:
DEZEMBRO/2024 1:2000/200 - HV
PERFIL DA ADUTORA DE AGUA AGUA BRUTA PROJETADO ARQUIVO: Je
ESC. 1:2.000H/1:200V :
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