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DN20 PVC

DETALHE 1 (3X)

PONTO DE AGUA DE SERVICO (PAS)
S/ESC.

09

TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA MANGUEIRA

1/2"

pe

02

08

COTOVELO 90° FEMEA FG

1/2"

pe

02

07 TUBO FG sch40 ASTM A53, COM COSTURA 112" m 2,0
06 LUVA FG 1/2" pe 02
05 ADAPTADOR PVC SOLDA/ROSCA 20x1/2" pe 02
03 JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 20 pe 02
02 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 20 m 6,0

01

CAVALETE PARA HIDROMETRO

1/2"

Cj

01

ITEM DESCRICAO DIAMETRO |UNID] QUANT.
RELACAO DE MATERIAL — AGUA DE SERVICO/POTAVEL — (3X)

RELAGAO DE MATERIAIS — INTERLIGAGAO DE AGUA
ITEM | MAT. | PN| DN | dn DESCRIGAO CO“(’:';'M‘ QUANT.
INTERLIGAGAO DE AGUA
- | pvc | = | 20 | - |TUBO PVC BRANCO 18,75 -
-~ | Pvc | = | 20 | - |[CURVA 90° PVC COM BOLSAS - 03
- | PC | = | 20 | — |TE PVC COM BOLSAS - 02
ARRANJO GERAL:

NOTAS :

1— MEDIDAS EM METROS, COTAS ALTIMETRICAS EM METROS, DIAMETROS EM  MILIMETROS,
EXCETO ONDE INDICADO.

2— AS COORDENADAS ESTAO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODESICO BRASILEIRO,
SIRGAS 2000, MERIDIANO CENTRAL 45°W.

5 — PARA DETALHAMENTO DO ANCORADOURO EM ESTACAS DE CONCRETO VER PROJ.
ESTRUTURAL.

4 — TODAS AS CONEXOES JUNTAS ELASTICA, FLANGEADAS E OU SOLDAVEIS DEVERAO
ESTAR ANCORADAS CONTRAS AS PAREDES, COM BLOCOS D ANCORAGEM EM CONCRETO OU
DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO.

LEGENDA:

CERCA EM MOUROES PROJETADA

CONCRETO INTERTRAVADO PROJETADO

BB  /ssc0 EM CONCRETO PROJETADO

B s RUTURAS PROJETADAS

; ! . ' . ' MURO DE CONTENGAO EM CONCRETO PROJETADO

*L*J:*JCZ PLANTIO DE GRAMA TIPO BATATAIS

REV DESCRIGAO

DATA

EXEC.

VERIF.

APROV.

CONTRATADA:
VIAVOZ EIRELI

CONTRATO N°

RT:

SINVAL LADEIRA

PROJ.:

REG. CREA:

28.498/D-MG

REG. CREA:

D
Viavoz

ASS.:

ASS.:

PROJ.:

REG. CREA:

ASS.:

CONTRATANTE:

8.
SAAE

SAAE PASSOS

PROGRAMA:

MUNICIPIO /AREA:

PASSOS / SEDE MUNICIPAL

TiTuLo: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
FLEVATORIA DE AGUA BRUTA — BOOSTER
IMPLANTAQAO, GEOMETRICO, LOCAQAO E URBANIZAQAO
PLANTAS E DETALHES

DATA: ESCALA:
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