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RELAGAO DE MATERIAIS — CHEGADA DA ADUTORA NA ETA ANTONIO PORTO
COMPRIM.
ITEM | MAT. | PN| DN | dn DESCRIGAO (m) QUANT. TUBO FoFo
AAB—04 — ETA ANTONIO PORTO DN 400
01 | FoFo | — | 350 ] — [CURVA 90° FoFo FLANGEADA _ 04
02 | FoFo | — | 350 | — [TUBO FLANGEADO FoFo 1,85 01 _
03 | FoFo | — 350 | — |TUBO FLANGEADO FoFo 1,65 01 BRAGADEIRA "U” DE AGO CARBONO, COM PINTURA EPOXI
_ | 350 | - |TUBO FLANGEADO FoF _
04 | FoFo oo 4,45 01 FURO — #24,5mm REV DESCRIGAO DATA | EXEC. | VERIF. | APROV.
05 | FoFo | — | 350 | — [CURVA 45° FoFo FLAGEADA _ o1 CONTRATADA: CONTRATO N
06 | FoFo | — | 350 | — [TUBO FLANGE E PONTA Fofo 215 o1 CHUMBADOR __QUIMICO DE EXPANSAO VIAVOZ EIRELI — _—
350 | — [CURVA 45° FoFo COM BOLSA JGS ' 50 EM AGO INOX 10x30mm, " SINVAL LADEIRA ;
07 FoFo - oro - 01 REF:CHUMBADOR QUIMICO - REG. CREA: REG. CREA:
08 | FoFo | — | 350 [ — [TUBO FLANGE E PONTA FoFo 0.50 o1 EPOXIACRILATO —AQA10 < 28.498/D-MG <
ACESSORIO
'\ PROJ.:
- — J10] 350 | - [ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES _ 09 CETALE 01 — SUPORTE )
- | = [ - |24x100] — |PARAFUSO DE AGO GALVANIZADO A FOGO _ 180 s = viavoz REG GRek
ASS.:
1 — MATERIAL DE TUBOS E CONEXOES, QUANDO NAO INDICADO: FERRO FUNDIDO CONFORME ABNT NBR 7663 (ISO 2531);
2 — FLANGES CONFORME ABNT NBR 7675 (ISO 2531), PN10; CONTRATANTE:
3 — CLASSE DE PRESSAO DE TUBOS E CONEXOES: PN10 (EXCETO QUANDO INDICADO) .,ég. SAAE PASSOS
4 — SE TRATANDO DE ADAPTAGAO A PONTO EXISTENTE OS COMPRIMENTOS DEVERAO SER CONFIRMADOS NO LOCAL DA OBRA. SAAE
PROGRAMA:

MUNICIPIO /AREA:

PASSOS / SEDE MUNICIPAL

TiTuLo: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
SISTEMA DE ADUGAO DE AGUA BRUTA—CHEGADA NA ETA AP
IMPLANTA(;AO DO SISTEMA PROJETADO
CHEGADA DA ADUTORA NA ETA ANTONIO PORTO — PLANTAS, CORTES, DETALHES E RM

ARQUIVO:
9.2
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